
Схема теплоснабжения Итатского сельского 
поселения до 2037 года (Актуализация на 2023 год)

Изм. Кол.у Лист № до Подп. Дата

Разраб

ПСТ.ОМ.70-14.005.001

Атрошенк Стадия Лист Листов

РД 1 2

Схема тепловых сетей ИП Марьясов К.Е.

Система теплоснабжения на базе 
котельной ОГБУ "Итатский СДИПИ"

Вз
ам
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нв

. №
П
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И
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Административное
здание

Корпус № 1

Водонапорная башня

Прачечная

Гараж

Столовая

Корпус № 2

Qот=0.027 Гкал/ч
Qгвс=0.004 Гкал/ч

Qот=0.143 Гкал/ч
Qгвс=0.002 Гкал/ч

Qот=0.028 Гкал/ч
Qгвс=0.005 Гкал/ч

Qот=0.006 Гкал/ч
Qгвс=0.000 Гкал/ч

Qот=0.289 Гкал/ч
Qгвс=0.051 Гкал/ч

Qот=0.138 Гкал/ч
Qгвс=0.024 Гкал/ч

Qот=0.013 Гкал/ч
Qгвс=0.002 Гкал/ч

L=
 51

м
2D

=0
.05

0 м

L= 12м
2D=0.100 м

L=
 34

м
2D

=0
.10

0 м

L=
 18

м
2D

=0
.05

0 м

L= 33м
2D=0.080 м

L= 105м
2D=0.100 м

L=
 70

м
2D

=0
.08

0 м

L=
 5м

2D
=0

.05
0 м

Котельная
Потpебитель

Тепловая камера
Участок сети
Узел (тепловая камера)

Условные обозначения



Схема теллоснабжения Итатского сельского поселения 
до 2037 года (Актуализация на 2023 год)

Изм. Кол.у Лист № до Подп. Дата

Разраб.

ПСТ.ОМ.70-14.005.001

Атрошенк Стадия Лист Листов

РД 2 2

Схема тепловых сетей ИП Марьясов К.Е.

Система теплоснабжения на базе 
котельной ООО "РСО ТеплоГарант" в с. 

Томское
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23

22

24
27 29

20

14

Школа

ДК

Психоневрологический
интернат

Стационар

Администрация

Прачечная

Склад

Детский
сад

17

СОЖ

Ст 2 подъема

Q=0.257 Гкал/ч

Q=0.235 Гкал/ч

Q=0.364 Гкал/ч

Q=0.348 Гкал/ч

Q=0.351 Гкал/ч

Q=0.143 Гкал/ч

Q=0.237 Гкал/ч

Q=0.143 Гкал/ч

Q=0.018 Гкал/ч

Q=0.091 Гкал/ч

Q=0.051 Гкал/ч

Q=0.191 Гкал/ч

Q=0.074 Гкал/ч

Q=0.142 Гкал/ч

Q=0.031 Гкал/ч

Q=0.020 Гкал/ч Q=0.034 Гкал/ч

L=138 м
2D

=0.219 м

L=37 м
2D=0.219 м

L=
84

 м
2D

=0
.0

76
 м

L=107 м
2D

=0.076 м

L=114 м
2D=0.200 м

L=179 м
2D

=0.150 м

L=190 м
2D=0.076 м

L=118 м
2D=0.150 м

L=40 м
2D=0.150 м

L=80 м
2D=0.150 м

L=83 м
2D=0.100 м

L=402 м
2D=0.089 м

L=29 м
2D=0.032 м

L=527 м
2D

=0.089 м

L=119 м
2D

=0.150 м

L=70 м
2D=0.050 м

L=39 м
2D=0.076 м

L=156 м
2D=0.076 м

L=231 м
2D=0.076 м

L=250 м
2D=0.075 м

L=24 м
2D=0.032 м

Котельная
Потpебитель

Тепловая камера
Участкок сети
Узел (тепловая камера)

Условные обозначения


